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IFIE° INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, Fax 22 8255286. Dyrektor: tel. 22 8251303, 22 8252885, fax 22 8257730
02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21, tel. 22 8431471, fax 22 8432931

Zaktad Fizyki Cieplnej, Warszawa, ()% .10.2012 r.
Instalacji Sanitarnych i
Srodowiska
02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
Pracownia Fizyki Cieplnej HOSTEN POLSKA Spdtka z ograniczong
el 28 8:9:“3‘?' 15, fs*g;f le BEETR odpowiedzialnoécia Sp. K.
-mail: fizyka@itb.pl
Pracownia Instalacji Sanitarnych ul. 1905 Roku 1/ 9
tel.+48 22 843 71 75, fax: +48 22 843 71 65 26-600 RADOM
e-mail: fizyka-instalacje@itb.pl
Pracownia Ochrony $rodowiska
tel.+48 22 825 92 29, fax:+48 22 57 96 486
e-mail: fizyka-srodowisko@itb.pl
Wasz znak: W korespondencji prosimy podawac ponizszy znak:

| [ NF-03952R:12/3A712 |

DOTYCZY: LFS01-1805/12/Z00NF

OBIEKT BADAN: skrzynka zaluzji typu Vegas Revo 165 — VR165 PVC1
WYNIK BADAN: wspotczynnik przenikania ciepla skrzynki zaluzji typu Vegas Revo 165 —
VR165 PVC1, pokazanej na rysunku 1, obliczony wg PN-EN ISO 10077-2:2005, PN-EN ISO
10077-2:2012" oraz czynnik temperaturowy obliczony wg PN-EN ISO 13788:2003"7 (Rys. 2),
skrzynki zaluzji o wymiarach (H x T) 165 mm x 240 mm jest réwny:

U= 1,1 W/(m*K)
DOKUMENT ZRODLOWY: LFS01-1805/12/Z00NF
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Rys. 1.

:) Norma poza zakresem akredytacji
") Badania poza zakresem akredytacji




