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DOTYCZY: LFS02-1805/12/Z00NF

OBIEKT BADAN: skrzynka zaluzji typu Vegas Revo 205 — VR205 PVC1
WYNIK BADAN: wspotczynnik przenikania ciepla skrzynki zaluzji typu Vegas Revo 205 —
VR205 PVC1, pokazanej na rysunku 1, obliczony wg PN-EN ISO 10077-2:2005, PN-EN ISO
10077-2:2012" oraz czynnik temperaturowy obliczony wg PN-EN ISO 13788:2003" (Rys. 2),
skrzynki zaluzji o wymiarach (H x T) 205 mm x 240 mm jest rowny:

Uy = 1,1 W/(m*K)
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:1 Norma poza zakresem akredytacji
) Badania poza zakresem akredytacji




